INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA

Autarquia Municipal
Autorizada: Decreto Estadual 47.886 de 07/04/67
Reconhecida: Decreto Federal 68.187 de 10/02/71 3 L.
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TERMO DE REFERENCIA
Processo Administrativo 112/2026
1- OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR MA[\IUTENGAO EM
MULTIPLOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, NAS INSTALACOES DO IMES
CATANDUVA.

2- JUSTIFICATIVA:
A contratacdo de uma empresa especializada para a execugao de manutengao em aparelhos de
ar-condicionado das instalagdbes do IMES Catanduva é essencial para garantir o bom
funcionamento dos sistemas de climatizagéo, imprescindiveis para o conforto e bem-estar de

alunos, funcionarios e visitantes.

3- ESPECIFICAGOES DO PRODUTO/SERVIGO:

Item Material/Servigo

Manutengdo em aparelho de ar-condicionado, nas instalagées da Clinica escola
de odontologia do IMES.

01 Identificacdo: 003243

Aparelho: Elgin 80.000 btus, instalado em altura de 4 metros.

Defeito relatado: Nao esta gelando.

Manutengdo em aparelho de ar-condicionado, CAMPUS do IMES Catanduva.
Identificacdo: 002594

02 | Aparelho: Elgin 60.000 btus, instalado em altura de 4 metros.

Defeito relatado: Aparelho desligando sozinho, Higienizagao e troca de
isolamento das tubulagoes.

Manutengao em aparelho de ar-condicionado, CAMPUS do IMES Catanduva.
Identificagédo: 002577

03 | Aparelho: Elgin 60.000 btus, instalado em altura de 4 metros.

Defeito relatado: Aparelho desligando sozinho, Higienizagao e troca de
isolamento das tubulacdes.

Manutengdo em aparelho de ar-condicionado, CAMPUS do IMES Catanduva.
Identificacdo: 002579

04 | Aparelho: Elgin 60.000 btus, instalado em altura de 4 metros.

Defeito relatado: Aparelho desligando sozinho, Higienizagdo e troca de
isolamento das tubulacdes.

Manutengao em aparelho de ar-condicionado, CAMPUS do IMES Catanduva.
Identificagdo: 002575

05 | Aparelho: Elgin 60.000 btus, instalado em altura de 4 metros.

Defeito relatado: Ruido excessivo durante o funcionamento, higienizagao e troca
de isolamento das tubulagoes.

Manutengao em aparelho de ar-condicionado, CAMPUS do IMES Catanduva.
Identificacdo: 002578

06 | Aparelho: Elgin 60.000 btus, instalado em altura de 4 metros.

Defeito relatado: Ruido excessivo durante o funcionamento, higienizagao e troca
de isolamento das tubulacdes.

Manutengdo em aparelho de ar-condicionado, CAMPUS do IMES Catanduva.
Identificagdo: 002584

Aparelho: Elgin 60.000 btus, instalado em altura de 4 metros.

Defeito relatado: Ruido excessivo durante o funcionamento, higienizagao e troca
de isolamento das tubulagodes.
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Manutengdo em aparelho de ar-condicionado, CAMPUS do IMES Catanduva.
Identificagdo: 002563

08 | Aparelho: Elgin 36.000 btus, instalado em altura de 4 metros.

Defeito relatado: Ruido excessivo durante o funcionamento, higienizagao e troca
de isolamento das tubulagodes.

Manutengdo em aparelho de ar-condicionado, CAMPUS do IMES Catanduva.
Identificagdo: 002564

09 | Aparelho: Elgin 36.000 btus, instalado em altura de 4 metros.

Defeito relatado: Ruido excessivo durante o funcionamento, higienizagao e troca
de isolamento das tubulagodes.

Manutengdo em aparelho de ar-condicionado, CAMPUS do IMES Catanduva.
Identificagdo: 002581

Aparelho: Elgin 60.000 btus, instalado em altura de 4 metros.

Defeito relatado: Ruido excessivo durante o funcionamento e higienizacao.
Manutengdo em aparelho de ar-condicionado, CAMPUS do IMES Catanduva.
Identificacdo: 002582

Aparelho: Elgin 60.000 btus, instalado em altura de 4 metros.

Defeito relatado: Uma hélice do motor nao funciona e higienizagao
Manutengao em aparelho de ar-condicionado, CAMPUS do IMES Catanduva.
Identificacdo: 002599

Aparelho: Elgin 60.000 btus, instalado em altura de 4 metros.

Defeito relatado: Aparelho desligando sozinho, ruido excessivo e higienizacao.
Manutengdo em aparelho de ar-condicionado, CAMPUS do IMES Catanduva.
Identificacdo: 002611

Aparelho: Elgin 60.000 btus, instalado em altura de 4 metros.

Defeito relatado: Ruido excessivo durante o funcionamento e higienizacao.
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4- VISITA TECNICA

A VISITA TECNICA E OBRIGATORIA.

5- LEGISLAGAO APLICADA

A contratacdo reger-se-a pela nova Lei de Licitagdo n°® 14.133/2021, Decreto Municipal n°
8.544/2023 e demais normas contabeis e financeiras aplicaveis ao caso.

6- DOCUMENTAGAO:

A empresa vencedora desta Cotacao devera fornecer os seguintes documentos:
1. Contrato social ou da Junta Comercial ou Certificado MEI,

. CNPJ,

. Certidado Negativa de Débito da Receita Federal,

. Certidao Negativa de Débito da Prefeitura do Municipio,

. Certidao Negativa de Débito Estadual,

. Certificado de Regularidade do FGTS — CREF,

. Certidao Negativa de Débito Trabalhista — CNDT,

. Dados da conta bancaria.
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7- FORMA E LOCAL DE EXECUGAO E OU ENTREGA DO BEM:

Os servigos serao realizados no Campus do IMES, situado na Avenida Daniel Dalto, S/N e
Clinica Escola de Odontologia do IMES, situada na Rua S&o Paulo,506 na cidade de
Catanduva - SP.

Dias e horarios de funcionamento do local: De Segunda a sexta das 14:00 as 22:00 horas.
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8- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

Fornecer mao de obra qualificada e todos os EPIs necessarios.
Atender as normas de seguranga do trabalho (NR-18, NR-35 etc.).
Garantir a integridade da estrutura existente durante a execugéo.
Responsabilizar-se pela destinagéo correta dos residuos gerados.

9- CONDIGCOES DE RECEBIMENTO:

O recebimento do servigo ocorrera de forma provisoria pelo requisitante, e apés devidamente
verificado sera recebido de forma definitiva, conforme disposto no artigo 68 do Decreto 8.544 de
31 de margo de 2023.

A execucgdo devera ser executada em no maximo 10 dias Uteis apds a confirmagdo do
recebimento da nota de empenho/autorizagao de fornecimento.

10- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO:
O agente publico que ira acompanhar e fiscalizar o fornecimento ou prestagao dos servigos é:

NOME: Lincoln Luiz Fernandes Fontes
CARGO: Agente Administrativo — Setor de Patriménio

11- CONDIGOES DE PAGAMENTO:

O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias apos o recebimento e aceitagdo da Nota
Fiscal pela Secretaria demandante através de depdsito ou transferéncia bancaria em conta
corrente em nome/CNPJ da empresa.

O documento fiscal devera necessariamente estar em nome da empresa fornecedora ou
prestadora do servigo.

Catanduva, 19 de outubro de 2026.

Maira de passia Furlan Silva
Coord. da Area Adm./Financeira



